Tychy, dnia 27.03.2025 r.

NS-HK.9020.4.13.2025
74/NS-HK/25

Regionalne Centrum

Gospodarki Wodno — Sciekowej S.A.
al. Pilsudskiego 12

43-100 Tychy

Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody na plywalni
za okres 01.01.2024 r. — 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14

marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.

poz. 416),

§4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po dokonaniu analizy dokumentacji

dotyczacej kompleksu ptywalni zlokalizowanego na terenie Wodnego Parku
ul. Sikorskiego 20 w Tychach t;.

Tychy przy

— wynikéw badan jako$ci wody na plywalni wykonywanych w ramach kontroli
wewnetrznej a przekazywanych do PPIS w Tychach przez zarzadzajgcego plywalnia;
— informacji o podejmowanych dzialaniach naprawczych przekazywanych przez

zarzadzajacego plywalnia;

— protokotu kontroli sanitarnej Pafstwowego Powiatowego Inspektora
w Tychach nr 222.NS-HK.2024 z dnia 17 maja 2024 r.;

—  wynikéw badan wody na plywalni wykonanych w ramach kontroli urzg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniach 9 —
2024 r. ujetych w sprawozdaniach z badan:

— Obieg 1 — basen wewngtrzny ze sztuczna falg
OL.KS.9051.W.904.2024 dot. probki nr 896/24 (woda pobrana z niecki)

Sanitarnego

dowej przez
12 wrze$nia

OL.KS.9051.W.912.2024 dot. probki nr 904/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)

DL.9052.4.34.2024.10 dot. probek wody nr 815W/24, 816W/24 — (badani
chloroformu i ¥ THM —6w)

~ Obieg 2 — basen sportowy
OL-KS.9051.W.905.2024 dot. probki nr 897/24 (woda pobrana z niecki)
OL-KS.9051.W.913.2024 dot. probki nr 905/24 (woda pobrana z systemu cyrku
DL.9052.4.34.2024.10 dot. probek wody nr 813W/24, 814W/24 — (badani

chloroformu i ¥ THM —ow)

— Obieg 3 — basen do nauki ptywania
OL-KS.9051.W.906.2024 dot. probki nr 898/24 (woda pobrana z niecki)

e w zakresie

lacji)
e w zakresie

OL-KS$.9051.W.914.2024 dot. prébki nr 906/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)

DL.9052.4.34.2024.10 dot. probek wody nr 813W/24, 814W/24 — (badani
chloroformu i ¥ THM —6w)

— Obieg 4 — brodzik wewnetrzny
OL-KS.9051.W.916.2024 dot. probki nr 908/24 (woda pobrana z niecki)
OL-KS$.9051.W.922.2024 dot. probki nr 914/24 (woda pobrana z systemu cyrkt

e w zakresie

1lacii)

DL.9052.5.9.2023.05 dot. probek wody nr 829W/24, 830W/24 — (badani
chloroformu i 2 THM —6w)

b w RGBVWS.A.
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— Obieg 5 — wanna z hydromasazem
OL-KS.9051.W.892.2024 dot. probki nr 884/24 (woda pobrana z niecki —wa
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OL-KS$.9051.W.893.2024 dot. probki nr 885/24 (woda pobrana z niecki — wanna 2)
OL-KS$.9051.W.894.2024 dot. prébki nr 886/24 (woda pobrana z niecki — wanna 3)
OL-KS$.9051.W.900.2024 dot. probki nr 892/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji
—wanna 1, 2, 3)

DL.9052.4.34.2024.10 dot. prébek wody nr 802W/24, 803W/24, 804W/24, 805W/24 —
(badanie w zakresie chloroformu i X THM —6w)

Obieg 6 — brodzik zewnetrzny sezonowy

OL-KS$.9051.W.917.2024 dot. probki nr 909/24 (woda pobrana z niecki)
OL-KS.9051.W.923.2024 dot. probki nr 915/24  (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.4.34.2024.10 dot. préobek wody nr 831W/24, 832W/24,— (badanie w zakresie
chloroformu i  THM —6w)

Obieg 7 — basen wyplywowy zewngtrzny catoroczny

OL-KS.9051.W.918.2024 dot. prébki nr 910/24 (woda pobrana z niecki)
OL-KS.9051.W.924.2024 dot. prébki nr 916/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.4.34.2024.10 dot. probek wody nr 833W/24, 834W/24, — (badanie w zakresie
chloroformu i £ THM —6w)

Obieg 8 — wanna z hydromasazem

OL-KS$.9051.W.895.2024 dot. prébki nr 887/24 (woda pobrana z niecki — wanna 1)
OL-KS.9051.W.896.2024 dot. probki nr 888/24 (woda pobrana z niecki — wanna 2)
OL-KS.9051.W.901.2024 dot. probki nr 893/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.4.34.2024.10 dot. probek wody nr 833W/24, 834W/24, — (badanie w zakresie
chloroformu i £ THM —o6w)

Obieg 9 — basen zewnetrzny przy saunach

OL-KS$.9051.W.919.2024 dot. prébki nr 911/24 (woda pobrana z niecki)
OL-KS$.9051.W.917.2024 dot. prébki nr 917/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.4.34.2024.10 dot. probek wody nr 835W/24, 836W/24, — (badanie w zakresie

chloroformu i £ THM —6w)

Obieg 10 — wanna solankowa z hydromasazem

OL-KS.9051.W.897.2024 dot. probki nr 889/24 (woda pobrana z niecki — wanna 1)
OL-KS$.9051.W.898.2024 dot. prébki nr 890/24 (woda pobrana z niecki — wanna 2)
OL-KS.9051.W.899.2024 dot. probki nr 891/24 (woda pobrana z niecki — wanna 3)
OL-KS.9051.W.902.2024 dot. probki nr 894/24  (woda pobrana z systemu cyrkulacji —

wanna 1, 2, 3)
DL.9052.4.34.2024.10 dot. probek wody nr 809W/24, 810W/24, 811W/24, 812W/24, —

(badanie w zakresie chloroformu i ~ THM —6w)

Obieg 11 — wanna hamowna

OL-KS.9051.W.907.2024 dot. probki nr 899/24 (woda pobrana z niecki — zjezdzalnia Z1)
OL-KS.9051.W.908.2024 dot. probki nr 900/24 (woda pobrana z niecki — zjezdzalnia Z2)
OL-KS$.9051.W.909.2024 dot. prébki nr 901/24 (woda pobrana z niecki — zjezdzalnia Z3)
OL-KS$.9051.W.910.2024 dot. prébki nr 902/24 (woda pobrana z niecki — zjezdzalnia Z4)
OL-KS$.9051.W.915.2024 dot. probki nr 907/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji —
zjezdzalnia 1, 2, 3, 4)

DL.9052.4.34.2024.10 dot. prébek wody nr 819W/24, 820W/24, 821W/24, 822W/24,

823W/24 — (badanie w zakresie chloroformu i £ THM —6w)

Obieg 12 — stymulator surfingu

OL-KS$.9051.W.920.2024 dot. probki nr 912/24 (woda pobrana z niecki)
OL-KS.9051.W.926.2024 dot. probki nr 918/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.4.34.2024.10 dot. prébek wody nr 837W/24, 838W/24,— (badanie w zakresie

chloroformu i £ THM —o6w)

Badanie w kierunku bakterii Legionella sp. — natryski

OL-KS.9051.W.927.2024 dot. probki nr 919/24 (szatnia damska — czes¢ sportowa)
OL-KS.9051.W.928.2024 dot. probki nr 920/24 (szatnia meska — czes¢ sportowa)
OL-KS.9051.W.929.2024 dot. probki nr 921/24 (szatnia dla niepetnosprawnych

— czes¢ sportowa)

OL—KS.905 1.W.930.2024 dot. probki nr 922/24 (szatnia damska — cze$¢ saunowa)
OL-KS.9051.W.931.2024 dot. probki nr 923/24 (szatnia meska — czes$¢ saunowa)



OL-KS.9051.W.932.2024 dot. prébki nr 924/24 (szatnia dla niepetnosprawnych

— cze$¢ saunowa)

OL-KS.9051.W.933.2024 dot. probki nr 925/24 (szatnia damska — cze$¢ rekreacyjna)
OL-KS.905 1.W.934.2024 dot. probki nr 926/24 (szatnia meska — czes¢ rekreacyjna)
OL-KS.9051.W.935.2024 dot. prébki nr 927/24 (szatnia dla niepetnosprawnych

— cze$¢ wellness)
OL-KS.9051.W.936.2024 dot. probki nr 928/24 (szatnia koedukacyjna — czes¢ wellness)

OL-KS$.9051.W.937.2024 dot. probki nr 929/24 (Sauna Daisy natrysk zewngtrzny )
STWIERDZA

ze, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. eksploatacja kompleksu basenow
w obiekcie Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach byta prowadzona przez
zarzadzajacego tj. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno — Sciekowej S.A. z siedzibg przy
al. Pilsudskiego 12 w Tychach w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne
korzystajacych zptywalni, za wyjatkiem przekroczen w zakresie liczby Dbakteril
wskaznikowych (ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C), bakterii Pseudomonas aeruginosa,

oraz bakterii Legionella Sp.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczacej obiektu: Wodny Park Tychy przy

ul. Sikorskiego 20 w Tychach stwierdzono, ze:

— zarzadzajacy w ramach kontroli wewngtrznej wykonywat badania jakosci wody na
ptywalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach;

— zarzadzajacy przekazywal Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Tychach sprawozdania z badafi wody na ptywalni wykonywane w ramach kontroli
wewnetrznej;

— zakres i czestotliwo$é badan wody na plywalni wykonywanych przez zarzadzajacego byly
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z p6zn. zm.);

— badania jakosci wody na ptywalni byty wykonywane przez akredytowane laboratorium
badawcze: Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. ul. Owocowa 8, Katowice (nr certyfikatu
akredytacji AB 213); probki wody do badan laboratoryjnych pobierane byly przez
przedstawicieli laboratorium;

—  zarzadzajacy prowadzil w spos6b udokumentowany biezaca obserwacj¢ wody na plywalni
oraz wykonywal biezace pomiary (pH, potencjal redoks, chlor wolny, chlor zwiazany)
i zapisywal wyniki tych pomiarow;

------- na podstawie wynikow badan wykonanych w ramach kontroli urzedowej przez PPIS
w Tychach stwierdzono, bakterie pseudomonas aeruginosa; przekroczong liczbg bakterii
wskaznikowych (ogoélna liczba mikroorganizméw w 36°C); oraz obecnos¢ bakterii
Legionella sp. w natryskach: Zarzadzajacy podejmowal dziatania naprawcze, tj.:
prowadzil phukanie filtra podci$nieniowego, dozowat érodki wspomagajace dezynfekcje
i koagulacje, oraz tzw. ,chlorowanie szokowe”, a w przypadku nieprawidtowosci
dotyczacych niecek wymiane wody w nieckach oraz ich mycie i dezynfekcje. Powyzsze
informacje przekazywane byly na biezaco Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Tychach.

Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach odpowiada wymaganiom okreslonym

w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016

z pozn. zm.) przy spehieniu nastgpujacych warunkow:

— utrzymywanie chloru zwigzanego maksymalnie do 0,2 mg/l w wodzie z systemu
cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nieckach basenowych;



— utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji

oraz w wodzie w nieckach basenowych.

Zgodnie § 7 ww. rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia zamieszcza na tablicy informacyjne;j
aktualne komunikaty o jakosci wody na plywalni oraz niniejsza zbiorczg oceng roczng wody
na plywalni. Tablica informacyjna powinna by¢ zlokalizowana w miejscu widocznym dla
0s6b korzystajacych z ptywalni. Informacje te powinny by¢ réwniez zamieszczone na stronie
internetowej obiektu, jezeli taka strona jest prowadzona.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1.

Od niniejszej decyzji  Stronie przystuguje odwotanie do Slaskiego  Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego; Katowice, ul. Raciborska 39 za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tychach, ul. Budowlanych 131, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przed uplywem terminu do wniesienia Strona moze w formie pisemnej zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu si¢ z treScig decyzji we
wskazanym wyzej terminie Strona zrzeknie si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig
ostateczna iprawomocna z dniem doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Tychach pisemnego oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze Stron postgpowania.

Podania (zadania, wyjasnienia, odwolania, zazalenia) wnosi si¢ na pisSmie, za pomocg telefaksu
Jlub ustnie do protokolu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi si¢ na adres do
doreczen elektronicznych lub za posrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu
administracji publicznej. Jezeli przepisy odrgbne nie stanowia inaczej, podania wniesione na adres
poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia si¢ bez rozpoznania (art. 63§1).
Zatem przestanie odwotania do organu droga elektroniczng za posrednictwem zwyktej skrzynki
elektronicznej (email) nie jest tozsame ze zlozeniem dokumentu na adres dorgczen
elektronicznych lub za posrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu
i pozostawione bedzie bez rozpatrzenia. Adres do dorgczen elektronicznych PPIS w Tychach — to
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: skrytka ESP: /awamy0223b/SkrytkaESP

Otrzymuja:

1.
2. NS/HK aa

Adresat

lek. med. Grzegorz Gotdynia




